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팀장 윤민수 센터장 박동혁

제     목 : 시험성적서 교부
받     음

: 
부산 동구 자성로133번길 16 (범일동, 부산시민회관) 2
층사무실

완료일자 : 2024 년 10 월 29 일   부산시민회관 귀하 [ 48742 ] 

1.시료내역

접수번호 26-241021-06-01 접수일자 2024년 10월 21일

시 료 명 상수도(저수조) 용 도 정기

업 체 명 부산시민회관 대 표 자 차재근

채수장소 부산 동구 자성로133번길 16

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목 수질기준 검사결과

1. 탁도  0.5 NTU 이하   0.24 

2. 수소이온농도지수(pH)  5.8  ~ 8.5    7.4 

3. 유리잔류염소  0.1 mg/L ~ 4.0 mg/L   0.18 

4. 일반세균  100 CFU/mL 이하   0 

5. 총대장균군  불검출/100mL   불검출 

6. 분원성대장균군  불검출/100mL   불검출 

7. 대장균  불검출/100mL   불검출 

  - 이하여백 -    

     

     

판정 적합

기준 초과 항목  

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.
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팀장 윤민수 센터장 박동혁

제     목 : 시험성적서 교부
받     음

: 
부산 동구 자성로133번길 16 (범일동, 부산시민회관) 2
층사무실

완료일자 : 2024 년 10 월 29 일   부산시민회관 귀하 [ 48742 ] 

1.시료내역

접수번호 26-241021-08-01 접수일자 2024년 10월 21일

시 료 명 상수도(급수관) 용 도 정기

업 체 명 부산시민회관 대 표 자 차재근

채수장소 부산 동구 자성로133번길 16

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목 수질기준 검사결과

1. 탁도  1 NTU 이하   0.22 

2. 수소이온농도지수(pH)  5.8  ~ 8.5    7.4 

3. 색도  5 도 이하   1 

4. 철  0.3 mg/L 이하   0.07 

5. 납  0.01 mg/L 이하   불검출 

6. 동  1.0 mg/L 이하   0.022 

7. 아연  3.0 mg/L 이하   0.027 

  - 이하여백 -    

     

     

판정 적합

기준 초과 항목  

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.


